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R32 Split Series

CINVERTER >

MODELY

CTXM15M2V1B  FTXM60M2V1B
FTXM20M2V1B  FTXM71M2V1B
FTXM25M2V1B  ATXM20M2V1B
FTXM35M2V1B  ATXM25M2V1B
FTXM42M2V1B  ATXM35M2V1B
FTXM50M2V1B  ATXM50M2V1B
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Bezpecnostné opatrenia

Pred spustenim prevadzky jednotky si dokladne Tato jednotka je naplnena
precitajte tieto bezpecnostné opatrenia. chladivom R32.

* Opisané bezpec¢nostné opatrenia su klasifikované ako VAROVANIE a UPOZORNENIE. Obidve obsahuju dblezité
informacie tykajuce sa bezpecnosti. Ubezpecte sa, Ze ste dodrzali vSetky bezpecnostné opatrenia.
* Vyznam upozorneni typu VAROVANIE a UPOZORNENIE

& VAROVANIE.......... Nedodrzanie tychto pokynov m6ze mat’ za nasledok zranenie os6b alebo straty na zivotoch.

A UPOZORNENIE .... Nedodrzanie tychto pokynov méze sposobit’ Skodu na majetku a zranenie os6b, ktoré moéze byt’
vazne v zavislosti od okolnosti.

+ Bezpelnostné znacky v tomto navode maju nasledujuci vyznam:

0 Ubezpecdte sa, Ze sa riadite pokynmi. QZabezpeéte uzemnenie. ® O toto sa nikdy nepokusaijte.

» Po dokonéeni indtalacie spustite skuSobnu prevadzku, skontrolujte mozné poruchy a vysvetlite zakaznikovi,
ako pouzivat klimatizaciu a starat sa o fu podla navodu na obsluhu.

+ Originalny navod je v angli¢tine. Ostatné jazyky su preklady originalneho navodu.

+ O vykonanie inStalacie poZiadajte vasho predajcu alebo kvalifikovanych pracovnikov.
Nikdy sa nesnazte klimatizaciu sami inStalovat. Nespravna inStalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym pradom alebo poziar.
+ Klimatizaciu instalujte v sulade s pokynmi v tomto ndvode na instalaciu.
Nespravna inStalacia méze mat za nasledok unik vody, zasah elektrickym pradom alebo poziar.
» Ubezpecte sa, Ze pri inStalacii pouzivate len urené prislusenstvo a diely.
Ak nepouzijete $pecifikované sucasti, méze dojst k padu jednotky, tniku vody, zadsahu elektrickym priudom alebo poziaru.
+ Klimatizaciu inStalujte na dostato¢ne silnom podklade, ktory udrzi jej hmotnost.
Nedostato¢ne silny podklad méze spdsobit pad zariadenia a poranenie oséb.
 Elektrické vedenie sa musi inStalovat' v sulade s prisluSnymi platnymi miestnymi a narodnymi predpismi
a pokynmi uvedenymi v tomto navode na instalaciu. Zabezpecte pouzitie samostatného elektrického obvodu.
Nedostato¢na kapacita elektrického obvodu a nespravna instalacia mézu sposobit’ zasah elektrickym pradom alebo poZiar.
» Pouzite kabel vhodnej dizky.
Nepouzivajte vinuté ani predizovacie kable, pretoze mdze dochadzat k prehrievaniu, zasahom elektrickym pradom alebo poZiaru.
+ Ubezpecte sa, Ze elektrointalacia je bezpe€nd, pouziva uréené vodite a Ze na koncové spojenia ani vodice
nepdsobia externé sily.
Nespravne pripojenie alebo zaistenie kablov mbze zapricinit nadmerné zahrievanie alebo poziar.
* Pri zapajani elektrického napajania a prepajani vnutornej a vonkajSej jednotky umiestnite kable tak, aby bolo
mozné bezpecne pripevnit kryt ovliadacej skrine.
Nespravne umiestnenie krytu ovladacej skrine méze spbsobit zasah elektrickym prudom, poziar alebo prehrievanie koncoviek.
» Ak je poskodeny napdjaci kabel, vyrobca, servisny pracovnik alebo podobné kvalifikované osoby ho musia
vymenit, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnych situacii.

+ Ak pocas instalacie unika chladiaci plyn, priestor okamzite vyvetrajte. o
Ak sa chladivo dostane do kontaktu s ohfilom, mézu vzniknut toxické plyny.

* Po dokoncCeni intalacie skontrolujte, i neunika chladiaci plyn. 0
Ak chladiaci plyn unika do miestnosti a dostane sa do kontaktu so zdrojom ohfia, ako je napriklad ohrievacg, sporak alebo vari¢, moézu

vzniknuat toxické plyny.
+ Pri inStalacii alebo zmene pozicie klimatizacie dbajte na odvzdudnenie chladiaceho okruhu tak, aby sa v iom

nenachadzal vzduch, a pouzivajte len Specifikované chladivo (R32).
Pritomnost vzduchu alebo iného cudzieho predmetu v chladiacom okruhu spdsobuje hadmerny narast tlaku, €o méze viest k poSkodeniu
zariadenia alebo dokonca zraneniu 0s6b.

+ Pocas inStalacie bezpec&ne pripojte chladiace potrubie pred spustenim kompresora.
Ak nie je pripojené potrubie s chladivom a uzatvaraci ventil je pri prevadzke kompresora otvoreny, vzduch sa bude nasavat dovnutra,
¢o spdsobi nadmerny tlak v chladiacom cykle a nasledné poSkodenie zariadenia a dokonca zranenie oséb.

* Pri vypinani Cerpadla pred demontazou chladiaceho potrubia zastavte kompresor.
AK je pri vypnuti Cerpadla kompresor stale spusteny a uzatvaraci ventil je otvoreny, pri odstrafiovani chladiaceho potrubia sa bude vzduch
nasavat dovnutra, ¢o spdsobi nadmerny tlak v chladiacom cykle a nasledné poSkodenie alebo dokonca zranenie oséb.

+ Ubezpecdte sa, Ze je klimatizacia uzemnena.
Jednotku uzemnite k Uzitkovému potrubiu, bleskozvodu alebo uzemnenému telefonnemu vedeniu. Nedokonalé uzemnenie méze 9
mat za nasledok zasah elektrickym priadom.

* Ubezpedte sa, Ze ste namontovali prudovy chranic.
Ked nenainstalujete prudovy chrani¢, mbéze to mat za nasledok zasah elektrickym prddom alebo poziar.
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Bezpecnostné opatrenia

/\ UPOZORNENIE

« Klimatizaciu neinstalujte na také miesto, kde je nebezpecéenstvo Uniku horfavych plynov. ®
V pripade uniku plynu sa v blizkosti klimatizacie vytvara plyn, o méze mat za nasledok nebezpecéenstvo poziaru.

» Doplnat, vypustat a likvidovat chladivo a pracovat s nim moéze len kvalifikovany personal.

« Pri dodrziavani pokynov v tomto navode na intalaciu nainstalujte odtokové potrubie, aby sa zabezpedil spravny
odtok, a potrubie zaizolujte s ciefom predist kondenzacii.
Nespravna instalacia odtokového potrubia méze spdsobit’ uniky vody z vnutornej jednotky a poSkodenie majetku.

» Utiahnite nastrénu maticu podla uvedeného postupu, napriklad pomocou momentového kluca.
AK je nastréna matica dotiahnuté prilis, po dlh§om pouzivani méze prasknut, ¢o moze spdsobit unik chladiva.

 Toto zariadenie je ur€ené pre odbornikov alebo vySkolenych pouzivatelov v obchodoch, v odvetvi svietidiel
a na farmach, pripadne pre zaciato¢nikov na komeréné a domace pouzivanie.

+ Uroven akustického tlaku je nizSia ako 70 dB(A).

Prislusenstvo
®-0

(A Montazna doska 1 | (D) Drziak dialkového oviadaca 1 | @) Navod na obsluhu 1
Titanovo apatitovy . - A A
fotokatalyticky filter 2 ® Sucha bateria typu LRO3 2 (H) Navod na instalaciu 1

na Gistenie vzduchu (alkalicka)

® Upevriovacia skrutka vnutornej | o

A T , . v 1
@ Bezdrétovy dialkovy ovladacé jednotky (M4 x 12L)

Vyber miesta instalacie

Pred vybratim miesta inStalacie poZiadajte pouzivatela o schvélenie.

1. Vnatorna jednotka

+ Vnutorna jednotka by sa mala nachadzat na mieste spifiajucom nasledujice poziadavky:

1) poziadavky na instalaciu Specifikované v nakresoch instalacie vnutornej jednotky,

2) privod a vyvod vzduchu neblokuju ziadne prekazky,

3) jednotka nie je vystavena priamemu slneénému ziareniu,

4) jednotka sa nachadza mimo zdroja tepla alebo pary,

5) v blizkosti sa nenachadza Ziadny zdroj vyparov strojového oleja (m6zu skratit' Zivotnost' vnutornej jednotky),

6) v miestnosti cirkuluje studeny (teply) vzduch,

7) jednotka sa nachadza mimo fluorescenénych svietidiel s elektronickym zapalovanim (invertor alebo typ s rychlym
Startom), pretoze mézu skratit’ rozsah dialkového ovladaca,

8) jednotka sa nachadza minimalne 1 m od televizora &i radia (jednotka méze spdsobovat’ ruSenie obrazu alebo zvuku),
9) jednotka je nainstalovana v odporuc¢anej vySke (1,8 m),

10) v blizkosti jednotky sa nenachadzaju Ziadne pracky ani susicky,

11) jednotka by sa mala ulozit' tak, aby sa zabranilo mechanickému po$kodeniu.
2. Bezdrotovy dialkovy oviadaé

* Rozsviette v miestnosti vSetky fluorescenéné svietidla, ak sa v nej nejaké nachadzaju, a vyhladajte miesto, na ktorom
vnutorna jednotka spravne prijima signaly z dialkového ovladaca (do 7 m).
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Priprava pred instalaciou

1. Zlozenie a instalacia predného panela
*Zlozenie
1) Prstami uchopte zarezy na hlavnej jednotke (na lavej a pravej
strane) a otvarajte predny panel, kym sa nezastavi.
2) Dalej otvarajte predny panel a zaroven ho posuvajte doprava
a tahajte ho smerom k sebe. Tym sa uvolni kolik predného panela
na lavej strane. Ak chcete uvolnit kolik predného panela na pravej Zatladte otogny kolik
strane, posunite panel dofava a zarover ho tahajte smerom k sebe. predneho panela
- . W s . do drazky.
* Metéda instalacie
Zarovnajte uchytky predného panela so zarezmi a Upline ho ] o
v , « . Kabel na pripojenie
zatlacte. Potom panel pomaly zatvorte. Pevnym zatla¢enim stredu K sieti WLAN (volitelng)
spodnej Casti panela sa uchytky zachytia na mieste.

2. Zlozenie a instalacia prednej mriezky
*Zlozenie

1) Zlozte predny panel a potom vyberte vzduchovy filter.

2) Zlozte servisny kryt (pozrite si stranu 4).

3) Odstrarite pasku a uvolnite kabel.

4) Odskrutkujte 2 skrutky/3 skrutky z prednej mriezky.

5) Na prednej strane znaciek 000 na prednej mriezke su 3 vrchné
haciky.
Opatrne jednou rukou potiahnite prednd mriezku smerom k sebe
a prstami druhej ruky ju zatlacte na haciky.

Trieda 15/20/25/35/42
Trieda 50/60/71

QOO znacky

Horny hacik (3 miesta)

Ziadny priestor na manipulaciu z dévodu malej vzdialenosti medzi jednotkou
a stropom

/\ UPOZORNENIE

* Nezabudnite si nasadit ochranné rukavice.

Obe ruky umiestnite pod strednu East' prednej mriezky, zatlacajte ju nahor a zaroven

ju tahajte smerom k sebe.

* Metdda instalacie

1) Nainstalujte prednud mriezku a pevne zaistite vrchné haciky (3 miesta).

2) Zaskrutkujte 2 skrutky/3 skrutky prednej mriezky.

3) Nainstalujte vzduchovy filter a namontujte predny panel. e
2) Tahajte smerom

3. Nastavenie réznych adries e

V pripade instalacie 2 vnatornych jednotiek v jednej miestnosti mozno

v 2 bezdrétovych dialkovych ovladacoch nastavit’ rézne adresy.

Zmente nastavenie adresy jednej z dvoch jednotiek.

Pri strihani prepajacieho ké&bla davajte pozor, aby ste neposkodili

Ziadnu z okolitych sucasti.

1) Zlozte kryt batérii na dialkovom ovladaci a odstrihnite prepajaci

kabel adresy.

2) Sucasne stlacte tiagidla [rayel, Lv') @ (e ).

Diéda
PREVADZKY

@

Diéda CASOVACA

uit

op O

8|

Diéda snimaca
INTELLIGENT EYE

3) Stlacte tladidlo |igyp|, Vyberte polozku g a stladte tla€idlo (Twod ).

B2
(Diéda PREVADZKY vntornej jednotky bude priblizne 1 minutu blikat.)

4) Kym blika diéda PREVADZKY, stladte tlagidlo ZAP./VYP. vnitornej jednotky. J4_/ADDRESS

EXIST
CUT 2

» Ak nastavenie nemozno zmenit Uplne, kym blika diéda
PREVADZKY, zaénite nastavovat od zagiatku.

» Ked po dokonc&eni nastavenia stlaCite a podrzite
tlacidlo priblizne na 5 sekund, diafkovy ovlada¢
sa prepne na predchadzajuce zobrazenie.
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Upeviiovacia skrutka
montaznej dosky
(dodéva zékaznik: M4 x 25L)
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Upevriovacia skrutka ¥
montaznej dosky
(dodava zékaznik: M4 x 25L)

talacie vnutornej jednotky

@ \/@) Montazna

Predna SPodny 18 ™. 7 acka
mriezka (zadna strana)

B Pripevnenie vnutornej jednotky
Zaistite uchytky na spodnom rame
do montaznej dosky.

Ak sa uchytky tazko zaistuju,
ZloZte prednu mriezku.

Montazna doska @by sa
| mala instalovat na stenu,
[ | ktora musi udrzat
hmotnost jednotky.

B Zlozenie vnutornej jednotky
Zatlacenim na oznacenu oblast
(v spodnej Casti prednej mriezky) uvolnite
uchytky. Ak sa tazko uvolfiuju, zlozte
prednd mriezku.

Utesnite
medzeru
v otvore OdreZte tepelnd izolaénu
potrubia trubicu na prislusnu dizku
30 mm alebo tmelom. a ovifite ju paskou, pricom
dalej od stropu dbajte na to, aby boli prekryté
medzery medzi izolaénymi
Predny panel‘/ trubicami.
U
| —(ER= \ —Ee— I1zolaénu trubicu obalte
50 mm alebo dalej od @ a ukonc&ovacou paskou
stien (na oboch stranach) _\ \R® S zdola nahor.
(Len trieda
e d 50/60/71)
Vzduchové fil 7
zduchove filtre SKritky
/\ (M4 x 16L)
Servisny kryt

.Tltanovo apatitovy fotokatalyticky

filter na Cistenie vzduchu (2)

Trieda 15/20/25/35/42:
Titanovo apatitovy fotokatalyticky
filter na Cistenie vzduchu

Trieda 50/60/71:

Titanovo apatitovy fotokatalyticky Filter
filter na Cistenie vzduchu Streamer
u/ TRy =
[
€
A
© ® ©

B Otvorenie servisného krytu
Servisny kryt mozno zlozit.

B Postup otvorenia
1) Odskrutkujte skrutku
servisného krytu.
2) Servisny kryt vytiahnite diagonalne
nadol v smere Sipky.
3) Potiahnite ho nadol.

@ Bezdrbtovy dialkovy

E\/ ovladag

Pred priskrutkovanim
D@ﬂ drziaka dialkového
ovladaca na stenu
skontrolujte, i
vnutorna jednotka
spravne prijima
kontrolné signaly.

LT T TITTTTTTTTTTTTTTTTT

o—— 1]

T— @ Drziak diafkového
ovladaca

Upeviiovacia skrutka

drziaka dialkového ovladaca

(dodava zaékaznik: M3 x 20L)

/\ VAROVANIE

* Pouzivajte len volitelné sucasti od spolo¢nosti Daikin schvélené pre tento model.

B Slovendina



Instalacia vnutornej jednotky

1.

Instalacia montaznej dosky

* MontaZna doska by sa mala intalovat na stenu, ktora dokaze udrzat hmotnost vnutornej jednotky.

1) Docasne zaistite montaznu dosku na stene, skontrolujte, &i je panel vo vodorovnej polohe, a oznaéte na stene otvory na
vitanie.
2) Montaznu dosku na stenu zaistite pomocou skrutiek.

Odporuéané miesta uchytenia a rozmery montaznej dosky

Odporuc¢ané miesta uchytenia Na tieto zarazky polozte

montaznej dosky (celkovo 7 miest) rovnaci stroj. Otvor v stene ¢65
Trieda 15/20/25/35/42: =i e

TG D‘I‘-Tf Urmisinenie
vypustacej hadice
[] \ ‘[ 2\13
. {QBdg
Vi =—
WA
o = o p = N7A
1 iy o b (AT
O/ B s | @/
! Koniec i 1
68 170 ‘ 50 _; plynového | 170 _68
i
‘ 337 1 potrubia 54, !
\ 810 Koniec kvapalinového potrubia
P Podla obrazka pouzite
— ( meracie pasmo
Kryt pripojky potrubia Zlozeny kryt pripojky T L = ! H ! Koniec meracieho pasma
umiestnite do tejto potrubia mozno odloZit s “JT- umiestnite do bodu >.
priehradky. do priehradky na A N
montaznej doske. pripojky p (® Montazna
doska
4 Odporucané miesta
uchytenia montaznej Na tieto zarazky poloZte Otvor v stene ¢80

dosky (celkovo 5 miest)

Trieda 50/60/71: rovnaci stroj.

S B 77:# ”””””””””
g | Jﬁ LA S HHE 5
‘ :172 ‘ H e :% H Umiestnenie
§ ‘ ‘ — = \_ , J 1 vypustacej hadice

Koniec
kvapalinového F—;—-ﬂ
potrubia ‘

Koniec plynového potrubia

447

435

990 (Nakres zadnej strany)

1040 (Nakres prednej strany)

Vyvrtanie otvoru v stene a instalacia trubice zasadenej v stene

* V pripade stien s kovovym ramom alebo doskou dbajte na to, aby ste
v otvore na vedenie kablov pouzili trubicu zasadenu v stene a kryt na stenu Trutbica zasadena
s ciefom zabranit zahrievaniu, zasahu elektrickym pradom alebo poziaru. (dotava zakaznik)
* Medzery okolo trubic nezabudnite utesnit’ tesniacim materialom, aby ste
predisli aniku vody.
1) Vyvitajte v stene 65 mm otvor na vedenie kablov, a to tak, aby sa zvaZoval = %, 065/080
Kryt otvoru v stene
smerom von. (dodava zakaznik)
2) Vlozte do otvoru trubicu do steny.
3) Umiestnite na trubicu do steny kryt.
4) Po instalacii potrubia s chladivom, zapojeni elektroinstalacie a inStalacii
odtokového potrubia utesnite medzeru v otvore tmelom.

Vnutri €= \Vonku

] Trubica zasadena v stene
(dodava zakaznik)
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Instalacia vnutornej jednotky

3. Instalacia vnutornej jednotky

* V pripade ohnutia 1) Pomocou lupienkovej

alebo opravy
potrubia s
chladivom majte na
pamati nasledujuce
opatrenia.

Ak sa praca
nevykona spravne,
mbzete pocut

|

pilky vyreZte kryt
pripojky potrubia
zvnutra prednej mriezky.
Zuby lupienkove;j pilky
priloZte na zarez

a vyrezte kryt pripojky
potrubia podla Strbiny.

2) Po vyrezani krytu

——1

nezvycajny zvuk. pripojky potrubia hrany \K ;
1) Netlaéte velkou obruste. Pomocou =
polgulatého ihlového —

silou na potrubie
s chladivom na
spodnom rame.

pilnika odstrarte -

nerovnosti na
vyrezanej ¢asti.

/\

2) Netlacte velkou silou na potrubie s chladivom ani na
prednej mriezke.
» Podla obrazka nizSie zlozte kryt pripojky potrubia.

/\ UPOZORNENIE

» Ak budete kryt pripojky potrubia vystrihovat klieStami, predna mriezka sa poSkodi. Nepouzivajte klieSte.
* Pri vyrezavani krytu pripojky potrubia noste rukavice.

3-1. Potrubie vpravo, vpravo vzadu alebo vpravo dole

1) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom pomocou
lepiacej vinylovej pasky.
2) Potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu ovirite izolaCnou Potrubie vpravo

paskou . Zlozte kryt pripojky potrubia
pre pravé bo¢né potrubie.

Potrubie vpravo vzadu

Pravé spodné
potrubie

Potrubie s chladivom

- —- - a vypustaciu hadicu
Zlozte kryt pripojky potrubia ovifite izolaénou
pre pravé spodné potrubie. paskou.

3) Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom prevedte cez otvor
v stene a potom pripevnite vnutornu jednotku na haciky na
montaznej doske podla znaciek /\ vo vrchnej ¢asti vnutornej
jednotky.

® Montazna doska

4) Otvorte predny panel a potom otvorte servisny kryt.
(Pozrite si ¢ast venovanu priprave pred instalaciou.)
5) Prepajaci kabel z vonkajSej jednotky prevedte cez otvor
v stene na vedenie kablov a potom cez zadnu ¢ast vnutornej

jednotky. Vytiahnite ich cez prednu €ast. Ohnite konce kablov doska

smerom nahor, aby sa s nimi neskér lepSie manipulovalo. Ak vopred odstrafiujete

(Ak sa musi z koncov prepajacieho kabla najskor odstranit e ko, __ Prepéjaci

izolacia, omotajte konce kabla lepiacou paskou.) obtocte konce izolacnou kabel
6) Oboma rukami stlac¢te spodny ram vnutornej jednotky, ¢im ho I‘):r?sliguprae%esl:l? kabe|VOdiaca

upevnite na haciky na montaznej doske. Skontrolujte, ¢i sa lista kablov

kable nezachytili na okraji vnutornej jednotky.

Podpora jednotky pri inStalacii
podpery z balenia EPS.
(Pre triedy 15, 20, 25, 35, 42.)
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Instalacia vnutornej jednotky

3-2. Potrubie vlavo, vlavo vzadu alebo vlavo dole

Vymena vypust'acieho kohuta a hadice

L y .
* Vymena na _I aYej svtra’ne . ) Umiestnenie pripevnenia vypust'acej hadice
1) OdSkrUtkUJte izolacnu upeviovaciu skrutku * Vypustacia hadica sa nachadza na zadnej strane jednotky.

vpravo a vyberte vypustaciu hadicu. :
2) Vyberte vypustaci kohut na lavej strane

a pripevnite ho na pravu stranu.
< e . o Lava strana] [Prava strana |
3) Vlozte vypustaciu hadicu a dotiahnite ju [Cava strana] H - . L= ‘ [Preva strana|
. .. Y . Predna strana jednotky
pomocou dodanej izolaénej upeviiovacej
skrutky. Pripevnenie na lavej strane Pripevnenie na pravej strane
. ’ . s s (nastavenie z vyroby)
(Ak skrutku zabudnete dotiahnut, moze Upevfiovacia // \ \ / Upeviiovacia
dochadzat k unikom vody.) skrutka izolacie iz T — skrutka izolacie

I —

Vypustacia hadica —7 /

N\ Vypustacia hadica

1) Vypustaciu hadicu pripevnite pod potrubim s chladivom
pomocou lepiacej vinylovej pasky.

Yo Zlozte kryt

pripojky potrubia
pre potrubie
vlavo.

Potrubie
vlavo

| Zlozte kryt pripojky potrubia pre potrubie viavo dole. Potrubie
vlavo vzadu

Potrubie vlavo dolu

2) Nez'abudr_miteulf odtqlfo’ve.j prl'quke na mieste vypustacieho Nastavenie vypG&tacieho kohita
kohuta pripojit vypustaciu hadicu.

Pri vkladani nenanasajte
(chladiaci) mazaci olej.
Olej poskodi kohut

a sposobi Unik odtekajucej
kvapaliny z kohuta.

( S
3) Potrubie s chladivom vedte podla
vyznacenej schémy potrubia na
montaznej doske. \ L \
4) Vypustaciu hadicu a potrubie s chladivom N

prevedte cez otvor v stene a potom o
pripevnite vnutornt jednotku na haciky mga"'a
na montaznej doske podla znaciek /\ vo

vrchnej €asti vnutornej jednotky.

([ Iz

O 77 7%
= 777 L LD !
‘\,7’? %,/--f /----

®Montazna doska/”™

X &—\/

Tento otvor utesnite

tmelom alebo tesniacim Izolaénou paskou ovirite ohnutu ¢ast

5) Prepajaci kabel vtiahnite dovnutra. materialom. \(,)i;'}ﬂ;flou potrubia s chladivom. Pri kazdom
6) Pripojte vnitorné potrubie. paskou, obtoceni prekryvajte pasku minimalne

o polovicu Sirky.

7) Podla obrazka vpravo (ak sa vypustacia hadica vedie cez zadnu ¢ast

vnutornej jednotky) zviaZte potrubie s chladivom a vypustaciu hadicu Prepajagt oel %@ -

pomocou izolaénej pasky. 7 Montézna doska
8) Oboma rukami stlacajte spodny okraj vnutornej jednotky, kym sa prepajaci Z

kabel neupevni na haciky na montédznej doske. Davajte pri tom pozor na %:g}:;ﬁiom

to, aby sa nezachytil vo vnutornej jednotke. Pomocou upevriovacich Z

skrutiek vnutornej jednotky (M4 x 12L) pripevnite vnatornu jednotku Z

k montaznej doske. Z

Spodny ram @v Upeviovacia skrutka
® vnatornej jednotky
(M4 x 12L) (2 miesta)

3-3. Trubica zasadena v stene

Vypustaciu hadicu Vnitorna stena
Riadte sa pokynmi pre potrubie vlavo, vlavo vzadu alebo viavo dole. ;'syz‘;ti‘gjy{;;bh"lgov N g/
1) Vypustaciu hadicu viozte takto hlboko, aby sa nevytiahla z vypustace] rrky.
z vypustacej rarky.
50 mm Vypustacia hadica
alebo viac
A Odtokové
|.| potrubie z PVC
Vonkajsia stena N (VP-30)
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Instalacia vnutornej jednotky

Schéma elektrického zapojenia

Informacie o pouzitych dieloch a ¢islovani najdete na nalepke so schémou zapojenia dodanej s jednotkou. Jednotlivé diely sa €isluju arabskymi ¢islicami

vo vzostupnom poradi a v prehlade nizsie ich v kode dielu nahradza symbol "™".

‘

PRIPOJENIE

KONEKTOR

UZEMNENIE

D

®
-

OCHRANNE UZEMNENIE (SKRUTKA)
RECTIFIER

RELE KONEKTOR

- I BN = ZAPOJENIE NAMIESTE INSTALACIE @ KONEKTOR S KRATKYM SPOJENIM
VNUTORNA JEDNOTKA —O— SVORKA
INDOOR
-_ﬁ_ VONKAJSIA JEDNOTKA [(T1] SVORKOVY PAS
OUTDOOR
@ OCHRANNE UZEMNENIE [ONN ) KABLOVA SVORKA
BLK : CIERNA GRN : ZELENA PNK RUZOVA WHT : BIELA
BLU : MODRA GRY : SIVA PRP, PPL PURPUROVA YIW  : ZTA
BRN : HNEDA ORG : ORANZOVA RED CERVENA
AP DOSKA PLOSNYCH SPOJOV PTC* PTC TERMISTORA
BS* TLACIDLO ZAPNYP, VYPINAC Q* IZOLOVANY BRANOVY DVOJPOLOVY
TRANZISTOR (IGBT)
BZ, H*O ZVUKOVY SIGNAL QDI OCHRANNY UZEMNOVACI ISTIC
c* KONDENZATOR QL OCHRANA PROTI PRETAZENIU
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, PRIPOJENIE, KONEKTOR QM TEPELNY SPINAC
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A
D* VD DIODA R* REZISTOR
DB* DIODOVY MOST RT TERMISTOR
DS* PREPINAC DIP RC PRIJIMAC
E*H OHRIEVAC s*C KONCOVY SPINAC
F*U, FU* (CHARAKTERISTIKU POISTKA s'L PLAVAKOVY SPINAC
NAJDETE NAKARTE PCB VNUTRI
JEDNOTKY)
FG* KONEKTOR (UZEMNENIE RAMU) S*NPH TLAKOVY SNIMAC (VYSOKY TLAK)
H* ZVAZOK S*NPL TLAKOVY SNIMAC (NiZKY TLAK)
H*P, LED*, V*L INDIKATOR, SVETELNA DIODA S*PH, HPS* TLAKOVY SPINAC (VYSOKY TLAK)
HAP SVETELNA DIODA (SERVISNE MONITOROVANIE — ZELENA) S*PL TLAKOVY SPINAC (NIZKY TLAK)
IES SNIMAC INTELLIGENT EYE ST TERMOSTAT
IPM* INTELIGENTNY NAPAJACI MODUL S*W, SW* VYPINAC
K*R, KCR, KFR, KHUR MAGNETICKE RELE SA* POISTKA PROTI PREPATIU
L VODIC POD PRUDOM SR*, WLU PRIJIMAC SIGNALU
L* CIEVKA ss* VOLIACI PREPINAC
L*R TLMIVKA SHEET METAL PEVNA DOSKA SVORKOVEHO PASU
M KROKOVY ELEKTROMOTOR ™R TRANSFORMATOR
M*C MOTOR KOMPRESORA TC, TRC VYSIELAC
M*F MOTOR VENTILATORA V5 RV VARISTOR
M*P MOTOR ODSAVACIEHO CERPADLA V'R DIODOVY MOST
M*S MOTOR KLAPIEK WRC BEZDROTOVY DIALKOVY OVLADAC
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* MAGNETICKE RELE X* SVORKA
N NEUTRALNY VODIC X*M SVORKOVY PAS (SVORKOVNICA)
PAM IMPULZOVA AMPLITUDOVA MODULACIA Y*E CIEVKA ELEKTRONICKEHO EXPANZNEHO
VENTILU
PCB* DOSKA PLOSNYCH SPOJOV YR, Y*S CIEVKA REVERZNEHO ELEKTRO-
MAGNETICKEHO VENTILU
PM* VYKONOVY MODUL z:C FERITOVE JADRO
PS SPINACIE ELEKTRICKE NAPAJANIE ZF, Z°F PROTIHLUKOVY FILTER

UPOZORNENIE

Ked vypnete a znova zapnete hlavné napajanie, prevadzka sa obnovi automaticky.

VYSOKE NAPATIE — dbajte na to, aby sa pred opravou kondenzator tplne vybil.

Hrozi riziko poruchy alebo uniku vody.
Interiér klimatizacie neumyvajte sami.
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Instalacia vnutornej jednotky
4. Kable

1) Odstrarite izolaciu z koncov kabla (15 mm).

2) Zapojte kable podla farby a Cisiel svoriek na svorkovnici vnutornej a vonkajSej jednotky a pevne dotiahnite skrutky kablov
na prislusnych svorkach.

3) Zapojte uzemrovacie kable na prislusné svorky.

4) Potiahnite kable a skontrolujte tak, ¢i su bezpeéne zachytené. Potom ich upevnite pomocou prichytiek.

5) Kable umiestnite tak, aby servisny kryt bezpeéne zapadol na miesto. Potom servisny kryt zatvorte.

| Svorkovnica
== Skrifla s elektrickymi sucastami

| Upravte kable tak, aby servisny
kryt spravne priliehal.

Pevne zabezpecte prichytku,

= aby na kable nepdsobilo
/ vonkajsie napéatie.
Uchytka na kable

Pouzite Specifikovany
typ kabla.

Kéble pevne pripevnite pomocou

svorkovych skrutiek. Vonkajsia
jednotka
|1 2 3@" LN
QRLPIQPY
Pouzite kable s priemerom 2,0 mm. }XLL|
O
T \
Vnutorna \
jednotka
Kable pevne pripevnite
pomocou svorkovych HO5RN

skrutiek.

/N\ VAROVANIE

* Nepouzivajte vinuté kable, predlZovacie kable ani pripojenia typu starburst, pretoZze méze dochadzat k prehrievaniu,
zasahom elektrickym prudom alebo poziaru.

* Nepouzivajte lokalne zakupené elektrické sucasti pouzivané vnutri produktu. (Nevetvite napajanie vypustacieho Cerpadla,
napriklad v svorkovnici.) Mohlo by to spdsobit zasah elektrickym priadom alebo poziar.

» K vnutornej jednotke nepripajajte elektricky kabel. Mohlo by to spdsobit zasah elektrickym prudom alebo poziar.

Vypustacia hadica by
mala byt naklonena nadol.

5. oOdtokové potrubie

1) Podla popisu vpravo pripojte odtokové potrubie. Nie je povolena Ziadna

nadoba na zachytavanie.

Koniec hadice
nevkladajte do vody.

2) Vyberte vzduchové filtre a naliatim vody do vypustacej misky skontrolujte,
¢i voda preteka bez prekazok.

3) Ak sa vyZaduje nadstavec vypustacej hadice alebo zasadené odtokové potrubie, -
pouzite prislusné suciastky, ktoré zodpovedaju rozmerom predného konca hadice. :Djme 218
[Obrazok predného konca hadice] e

4) V pripade nadstavca vypustacej hadice pouzite
komercne dostupny nadstavec hadice s vnutornym
priemerom 16 mm. Nezabudnite tepelne zaizolovat :I:]]Iﬂw
vnutornu Cast nadstavca hadice.

Vypustacia hadica © Nadstavec vypustacej hadice

vnutornej jednotky ®
S R\ W 11111

Vypustacia hadica sa Izolagna trubica
dodéava s jednotkou (dodéava zakaznik)

5) Pri pripajani pevnej trubice z polyvinylchloridu

(s menovitym priemerom 13 mm) priamo  gges > (1) —> O:

k vypustacej hadici pripojenej k vnutornej

. , , . Vypustacia hadica sa Komeréne dostupna Komeréne dostupna pevna
jednotke so zasadenym potrubim ako spojku dodava s jednotkou objimka na vystupe trubica z polyvinylchloridu
pouzite akukolvek komeréne dostupnu objimku (menovity priemer 13 mm) (menovity priemer 13 mm)

na vystupe (s menovitym priemerom 13 mm).
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Instalacia vnutornej jednotky

6. Bezdrétovy adaptér (volitelny)

Priprava kabla na pripojenie adaptéra siete WLAN

Trieda 15/20/25/35/42 Trieda 50/60/71

Odstrarite pasku

Vyberte konektor
z ochranného puzdra

» Pokyny na pripojenie kabla ku adaptéru siete WLAN najdete v navode na instalaciu volitelnej supravy siete WLAN.

Triedy 15, 20, 25, 35, 42

InStalacia:
* Umiestnite bezdrotovy adaptér na haciky (1).
+ Stlacenim adaptér zaistite (2).

ZloZenie: opacny postup ako pri instalacii.

Triedy 50, 60, 71

InStalacia: Zlozenie: o .. -
» Umiestnite bezdrétovy adaptér do drziaka (1). " o boraratons admater Ly, (rAeka a uvolnite
« ZatlaCenim nadol adaptér upevnite v drziaku (2). - Vyberte ho z é/riiakg ) '

B Slovendina
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Praca na potrubi s chladivom

1. Ohranenie konca potrubia
(Rezte presne

1) Pomocou rezaca potrubia odrezte koniec potrubia. v pravych uhloch.) ~._Odstranenie ostrin
2) Odstrant(? ne’rovnostl, pricom obrot?eny povrch. . Ohranenie

bude otoceny smerom nadol, aby U|0mky nevnikli Umiestnite ho presne do polohy znazornenej nizSie.

do potrubia. —

) . e . Ohranovacka Besna ohrafiovack
3) Nasadte na potrubie nastrénu maticu. YA pre chladivo R32 ezna ohranovacka
4) Ohrarite potrubie. | Zvieraci t Spojkovy typ | Typ kridlovej matice
5) Skontrolujte, ¢i je ohranenie vykonané spravne. z"kl P P (pevny typ) (britsky typ)
@ TAT 0-05mm 1,0-1,5mm 1,5-2,0 mm
Kontrola

Vnutorny povrch

obsahovat trhliny.

ohranenia nesmie

Koniec potrubia musi byt
ohraneny rovnomerne
v presnom kruhu.

Uistite sa, Ze nastréna
matica je spravne
namontovana.

/\ VAROVANIE

» Na Casti s ohranenim nepouzivajte mineralny ole;.

» Zabrante vniknutiu mineralneho oleja do systému, pretoze by to mohlo skratit' Zivotnost' jednotiek.
* Nikdy nepouzivajte potrubie, ktoré bolo pouzité pri predchadzajucich indtalaciach. Pouzivajte iba suciastky dodané spolu

s jednotkou.
» Spolu s touto jednotkou R32 nikdy neinstalujte susi¢, aby sa zachovala jej Zivotnost.
+ Vysu8any material sa mézZe rozpustit' a podkodit’ systém.
* NeuplIné ohranenie mdze spdsobit unik chladiaceho plynu.

2. Potrubie s chladivom
/\ UPOZORNENIE

+ Pouzite nastrénu maticu pripevnenu k hlavnej jednotke. (Ak chcete zabranit prasknutiu nastrénej matice z ddévodu opotrebovania.)
« Ak chcete zabranit uniku plynu, chladiaci olej nanasajte len na vnutorny povrch ohranenia. (Pouzivajte chladiaci olej pre

chladivo R32.)

+ Pri dotahovani nastrénych matic pouzivajte momentové kluce, aby ste zabranili poskodeniu nastrénych matic a dniku plynu.

Zarovnajte stredy oboch nastrénych matic a dotiahnite ich 3 alebo 4 otoceniami rukou. Potom ich Uplne dotiahnite

momentovym kltuéom.

[Naneste olej] [Do

. e Momentovy klu¢
Nenanasajte na vonkajsi
povrch chladiaci olej.

Chladiaci olej naneste
na vnuatorny povrch matice.

Matica s lievikovym
rozSirenim

Kra¢ na matice

Spojenie potrubi

Chladiaci olej nenanasajte na

Matica s lievikovym rozsirenim

tiahnite]

maticu s lievikovym rozsirenim,
aby ste predisli nadmernému
dotiahnutiu.

Utahovaci moment nastrénej matice

Strana plynu

Strana kvapaliny

Triedy 15, 20, 25, 35

Triedy 42, 50, 60

Trieda 71

3/8 palca

1/2 palca

5/8 palca

1/4 palca

32,7-399N-m

49,5-60,3N-m

61,8-754N-*m

142-172N+*m

(330 — 407 kgf » cm)

(505 — 615 kgf * cm)

(630 — 770 kgf » cm)

(144 — 175 kgf * cm)

2-1. Upozornenie pri praci na potrubi

1) Chrante otvoreny koniec potrubia pred prachom a vihkostou.
2) VSetky ohyby potrubia by mali byt ¢o najvolnejSie. Na ohybanie

pouzite ohybac potrubia.

11

|

|

|

I

[
Dazd

Nezabudnite
pouzit kryt.

Ak nie je k dispozicii
kryt, prikryte otvorené
ustie paskou, aby ste
zabranili pristupu
necistot alebo vody.

Stena
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Praca na potrubi s chladivom

2-2.Vyber medenych a tepelnych izolaénych materialov
» Pri pouziti potrubia a prisluSenstva z medi obchodnej akosti dodrzujte

nasledujuce zasady:
1) Izolaény material: polyetylénova pena

Intenzita prestupu tepla: 0,041 az 0,052 W/mK (0,035 az 0,045 kcal/mh°C)
Teplota povrchu chladiaceho plynového potrubia dosahuje max. 110°C.
Vyberte tepelné izolacné materialy, ktoré su voci tejto teplote odolné.

Prepajaci kabel

Plynové potrubie
Kvapalinové

I1zolacia
plynového
potrubia

Izolacia

potrubia
Ukoncovacia paska

2) Uistite sa, Ze je izolované plynové aj kvapalinové potrubie a rozmery izolacie zodpovedaju udajom nizSie.

potrubie

kvapalinového

Vypustacia hadica

Tepelna izolacia

Tepelna izolacia

Strana plynu Strang plynového kvapalinového
kvapaliny . .
potrubia potrubia
Triedy 15, 20, 25, 35| Triedy 42, 50, 60 Trieda 71 Vonkaisi

onkajsi , . . _
Vonkajsi Vonkajsi Vonkajsi priem:er Vnutorny priemer | Vnutorny priemer
priemer priemer priemer 6.4 mm 12—-15mm 8-10 mm
9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm ’

Minimalny polomer ohybu

Hrabka min. 10 mm

30 mm alebo viac

Hrdbka 0,8 mm (C1220T-0)

3) Pouzite samostatnu tepelnu izolaciu pre potrubie plynového a kvapalinového potrubia s chladivom.

B Slovendina
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Skusobna prevadzka a testovanie

1. Skuasobna prevadzka a testovanie

1-1 Odmerajte napajacie napatie a skontrolujte, ¢ dosahuje Specifikovany rozsah.
1-2 SkuSobna prevadzka by sa mala spustit v rezime chladenia alebo ohrevu.

1) Skusobnu prevadzku mozno vypnut v oboch rezimoch v zavislosti od izbovej teploty.
Na skuSobnu prevadzku podla opisu nizSie pouzite dialkovy ovladac.
2) Po dokonceni skuSobnej prevadzky nastavte teplotu na normalnu uroven (26°C az 28°C v reZime chladenia,
20°C az 24°C v rezime ohrevu).
3) Z dévodu ochrany systém po vypnuti na 3 minaty deaktivuje restartovanie.
1-3 Vykonajte skuSobnu prevadzku v sulade s navodom na obsluhu, aby ste zabezpedili spravne fungovanie
vSetkych funkcii a ¢asti, napriklad pohybu klapiek.
» Klimatizacia vyzaduje v pohotovostnom rezime mensie mnozstvo napajania. Ak sa systém urcity ¢as po instalacii
nebude pouzivat, vypnite isti¢, aby ste predisli zbyto€nej spotrebe elektrickej energie.
« Ak isti¢ aktivuje vypnutie napajania klimatizacie, po opatovnom otvoreni istica systém obnovi pdvodny rezim
prevadzky.

Skusobna prevadzka pomocou dialkového oviadaca

1) Stlacenim tlacidla "ZAP./VYP." zapnite systém.

2) Sucasne stlacte tlacidla "TEMP" (2 miesta) a "MODE".
3) Stlacte tla¢idlo "TEMP" a vyberte polozku "77".

4) Stlacte tlac¢idlo "MODE".

5) Skusobna prevadzka sa ukonéi priblizne o 30 minut a jednotka sa prepne do normalneho rezimu. Ak chcete skongit
skusobnu prevadzku, stlacte tlacidlo "ZAP./VYP.".

2. Polozky testu

Polozky testu Symptom Kontrola

Vnutorna a vonkajsia jednotka su nainstalované spravne na

pevnom podklade Pad, vibracie, hluk

Neunika chladiaci plyn. Neuplna funkcia chladenia/vyhrievania
Chladiace plynové a kvapalinové potrubia a nadstavec vnutornej -
e . . . . Unik vody
vypustacej hadice su tepelne izolované.
Vypustacia hadica je spravne nainstalovana. Unik vody
Systém je spravne uzemneny. Prieraz elektrického pradu
Na pripojenie prepajacich kablov sa pouzivaju uvedené kable. Mimo prevadzky alebo poskodenie horenim

Privod alebo vyvod vzduchu vnutornej alebo vonkajsej jednotky nic NeUplné funkcia chladenia/vyhrievania

neblokuje.
Uzatvaracie ventily su otvorené. Neuplna funkcia chladenia/vyhrievania
Vnutorna jednotka spravne prijima prikazy z dialkového ovladaca. Bez prevadzky
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